ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
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Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

= == CERTIFIKAT

& 1170111

Vyrobek: Multifunkéni sloupek SITEL + piisluSenstvi

Typ: MSS ENERGO

Jmenovité hodnoty: 230/400 V AC, 50 Hz, max. 134 A (v pfipade dvou nezavislych kabelovych pfivodd Cu 25 mm2 az 268 A),
IP 44/67

Objednatel: SITEL, spol. s r.0.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Ceska republika

Vyrobce: SITEL, spol. s r.0.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Ceska republika

Vyrobni misto: SITEL, spol. s r. 0. provozovna
Nad Elektramou 1526/45, 106 00 Praha 10, Ceska republika

Obchodni znadka:
Vysledky zkouSek jsou uvedeny v protokolu &: 700347-01/01 ze dne: 09.02.2017
Vzorek zkouZeného vyrobku je ve shod® s poZadavky:

CSN EN 61439-3:12, CSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné adaje:

Certifikat byl vydan na zékladé spinéni pozadavki certifikaéniho schématu EZU certifikat” a na zaklade smlouvy & 700347 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickym zkugebnim tstavem.

Shoda vyrobku s uvedenymi normami a predpisy zajist'uje shodu vyrobku se zakladnimi pozadavky nafizeni vlady & 118/2016
Sh. v platném znéni a certifikit miZe byt pouZit jako podklad pro EU ProhliSeni o shod# podle zakona & 90/2016 Sb. o
posuzovani shody stanovenych vyrobki pFi jejich doddvdni na trh, v platném zn&ni.

-
.III

Platnost certifikatu je omezena do: 28.02.2020
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V Praze dne Mgr. Miroslav Sedlatek
Vedouci certifika¢niho organu razitko
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